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1 吉冨

2 吉冨

原因の調査や調整を行う必要がある、ということでしょうか。

3 吉冨

4 吉冨

入　　札　　質　　疑　　回　　答　　書
令和8年9月3日

令和8年度　福岡県営住宅　八尋団地３棟　量水器取替　工事

質　　　　　　　疑 回　　　　　　　答

集中検針盤は何処にありますか。 別紙図面の通り、西側階段室１階部分にあります。

集中検針盤との指針調整を行うこととありますが、新規量水器を取り付けると 取替時の指針調整は本工事に含みます。

自然と指数が0になる商品だそうですが、施工上不備がないのにもかかわらず 取替により既設集中検針盤が正常に作動しない

本来予定されていた機能が正常に作動しなかった場合についても、受注者側で 場合においては、原因を調査いただき、量水器起因

の場合は本工事にてご対応ください。

集中検針盤に起因する場合、公社にて対応

いたします。

既設のメーターの状態を確認したいのですが、見ることは可能でしょうか。 現況確認は可能です。確認される場合事前に

公社へ連絡してください。

既設量水器の適正処理とありますが、ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門（株）で引き取りと ご記載のとおり、既設メーカー（ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門（株））

考えてよろしかったでしょうか。 へ引き取り依頼をお願いいたします。




